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1. Conditions of operation

Bearing of pump is lubricated with water, running without
water can't exceed 10 seconds. Shown as Picture 1.

1. Warunki uzywania

Lozyska pompy smarowane s woda. Praca pompy bez wody
nie moze trwaé dluzej niz 10 sekund. Patrz rys.1.

Picture 1

rys.1
o
e
o
; | d |
i
el
|




The temperature of environment must be lower than that of
media. Shown as Picture 2.

Temperatura otoczenia musi by¢ nizsza niz pompowanego
medium. Patrz rys.2.
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2. Points for installation
Pump must be horizontally installed. Shown as Picture 3.

Pump must be installed according to following procedures
shown as Picture 4.

2. Dopuszczalne sposoby instalacji
Pompa musi by¢ tak zainstalowana aby os silnika byta
w poziomie. Patrz rys.3

Pompa musi byé instalowana zgodnie z nastepujaca procedura
pokazang na rys.4

Picture 3
rys.3

Picture 4
rys.4




Beware to use electricity, invite technician to intall the pump
according to electricity using regulation if necessary. Shown
as Picture 5.

Please read the warnings caefully before installation. Shown
as Picture 6.

Wystrzegaj sie¢ samodzielnych podlaczen elektrycznych.
Podlaczenia powinien dokonaé uprawniony elektryk zgodnie
z miejscowymi przepisami bezpieczenstwa. Patrz rys.5.

- Przed instalacja koniecznie przeczytaj ostrzezenia, Patrz rys.6

Picture5
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After installed, pump must be deflated before working for
the first time. Shown as Picture 7.

Po zainstalowaniu, jeszcze przed rozpoczeciem pracy pompa
musi by¢ odpowietrzona, Patrz rys.7.

Picture 7
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3.

Maintenance and repair

Attention: If damaged, the power cord must be exchanged
by factory or akin technician in order to avoid danger.
The maintenance procedures are shown in Picture 8.

Obstuga i naprawa

UWAGA!!! Jezeli uszkodzeniu ulegnie kabel sieciowy to powinien
by¢ wymieniony przez gwaranta lub specjalistyczny zaklad
elektryczny w celu unikniecia zagrozenia. Procedure obstugi
pokazano na rys.8.




«» Common troubles diagnostic list.

Pump can't
be started up

Power supply is not
well connected.

Check the fuse or the
connection of electri-
city that possibly loose.

Electric capacitor is
damaged.

Exchange a new
electric capacitor.

Bearing blocked the
pump's running.

Make it run in a high
speed in short time or
loosen the rotor with
a screwdriver at the
end of shaft.

There is impurity
in pump.

Disconnect pump to
clean.

There is noise
in the system.

The pump flow is made
too high.

Adapt to a lower speed.

There is gas in the pump.

Release the gas up.

There is noise
in the pump.

There is gas in the pump.

Release the gas up.

The inlet hydraulic
pressure is too low.

Increase hydraulic
pressure of inlet or
check gas volume in
the enlarged slot.
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«» Rozwigzywanie najczesSciej spotykanych probleméw

Pompa nie moze
wystartowac

Brak zasilania
elektrycznego

Sprawdz podtaczenia
elektryczne
i bezpieczniki

Kondensator
nie funkcjonuje

Wymien kondensator
na nowy

tozysko lub wirnik
zablokowane
zanieczyszczeniami

Uruchom pompe na
najwyzszych obrotach,

a jezeli to nie pomoze
obroé kilkakrotnie

koricem watu silnika za
posrednictwem $rubokreta

Pompa jest
zanieczyszczona

Odtacz pompe od
zasilania i jg wyczy$é

Instalacja pracuje
gtoséno

Zbyt duzy przeptyw

Zmniejsz bieg pompy

Zapowietrzona instalacja

Odpowietrz system

Pompa pracuje
gtoéno

Pompa jest zapowietrzona

Odpowietrz pompe

Cisnienie na ssaniu
jest zbyt niskie

Zwiegksz cisnienie na
ssaniu lub sprawdz
ciénienie powietrza
w zbiorniku
wyréwnawczym.
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KARTA GWARANCYJNA:

Ponizsza karta gwarancyjnawazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu tzn. fakturg lub paragonem

Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka. Karta gwarancyjna bez zataczonego

oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna

Gwarantem urzadzenia jest PHU DAMBAT, adres serwisu 05-083 Feliksow, ul Stoteczna 99

Dla Kientow posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginat

faktury okres gwarancji wynosi 24 miesigce.

Gwarancja nie wiacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z

przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane.

Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.

Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi.

Gwarancja nie obe jmuje:

o Uszkodzeri bedacych wynikiem niewtasciwe] obsiugi lub eksploatacji niezgodne] z
przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

e Uszkodzern powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, kiérych przyczyna tkwi poza
urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar,
powodz, itp.)

¢ Uszkodzeri powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych
przez gwaranta

. Gwarancja traci wazno$c¢ w przypadku:

e Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcynych dokonanych przez osobe
nieupowazniong przez gwaranta

e Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prob demontazu urzadzenia przez osobe
nieupowazniong przez gwaranta poza czynnosci dozwolone instrukcjg obstugi

e Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej
dokonanych przez osoby nieupowaznione przez gwaranta

e Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie

gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika:

przy wysylkach urzadzen miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg gwarant pokrywa koszty

transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania

informacji, ktdrg firma kurierskga wystac urzadzenie (tel. 22-6328609).

Gwarant przyjmuje tylko przesytki wysfane w ustudze standard. Przesytki wysfane na koszt

gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie bedg odbierane. Gwarant nie odbiera

przesytek pobraniowych.

e uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczyc) urzadzenie do transportu tak aby nie ulegto
uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Kienta nie podlegajg naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia nie podlegajacego naprawie
gwarancyjnej uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot kosztow sprawdzenia urzadzenia, oraz
zwrot kosztow odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12. W przypadku nie uznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta,
uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot kosztow transportu do serwisu i zwrot kosztow
odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej

i I T

¢ 0o

Adres e-mail uzytkownika:................cocooiooeeeeeeee e POd@Nie adresu przez
uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem | moze przyspieszy¢ naprawe

14. Kontakt do ogdlnopolskiego serwisu telfax 22-6328609, e-mail: biuro@dambat.pl Godziny pracy:
poniedziatek-pigtek 8.00-16.00

TYRURZADZENIA csnnnanms:.  NREPROPDUKEYINY: msasimmmssmns

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie).......................
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PUMP MODEL POWER MAX. FLOW MAX.HEAD INLET/OUTLET W
OHI W] [LIMIN] M] (IN] [KG]
25-80 (high) Il 182 88 8 1% 3,8
25-80 (middle) Il 170 77 6,7 1% 3,8
25-80 (low) | 145 42 44 1% 38

UWAGA!
Niniejszy sprzgt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majace doswiadczenia lub znajomosci sprzgtu, chyba ze odbywa
si¢ to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzgtu, przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich
bezpieczenstwo. Nalezy zwraca¢ uwagg na dzieci, aby nie bawily si¢ sprzetem.
UTYLIZACJA URZADZENIA:
Zuzyty produkt podlega obowiazkowi usuwania jako odpady wylacznie w selektywnej zbidrce odpadow
organizowanych przez Sie¢ Gminnych Punktow Zbiorki Odpadow Elektryeznych i Elektronicznych.
Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego sprz¢tu w sieci dystrybutora sprzgtu elektrycznego,
co najmniej nieodplatnie i bezposrednio, o ile zwracane urzadzenie jest wtasciwego rodzaju
i petni t¢ sama funkcje, co nowo zakupione urzadzenie.

Ta pompa cyrkulacyjna przeznaczona jest wytgcznie do wody pitne;j.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE (Modut A):

PHU Dambat

Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINQS, POLSKA, e-mail: biuro@dambat.pl

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087) deklarujemy z petng
odpowiedzialnoscia, ze pompy QHI do ktéry niniejsza deklaracja sie odnosi, s3 wykonane zgodnie z nastepujacymi
Dyrektywami i zawartymi w nich odniesieniach do norm zharmonizowanych:

— Dyrektywa Niskonapieciowa LVD (2006/95/WE).

— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).

— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE)

Normy:

EN ISQ 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2006+A1:20094AC:2010, EN 60335-1:2012+AC:2014,

EN 62233:2008+AC:2008, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Gawartowa Wola 23.08.2011

Adam Jastrzebski
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